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POLSKIE CENTRUM
ARREQYIACH

\B

W RADOMIU

ODDZIAL LABORATORYJINY

-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5

skr. pocz.31, tel. (48) 34-51-589 , fax 33-32-023

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA

827

Numer :

Egzemplarz:

2/3

Data sporzadzenia sprawozdania:

10.09.2013r.

Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej

—_—

Data poboru / dostarczenia prébki wody: 03.09.2013r.
PSSE tosice
Rodzaj urzadzenia wodnego: wodocigg publiczny

Probka pobrana przez: p. A. Borysiak

Hruszniew

Punkt poboru: Lokal mieszkalny — kran w kuchni Hruszniew 17 gm. Platerow

Adresat / Zleceniodawca: PSSE tosice ul. Kilinskiego 2

Wyniki badan fizyko-chemicznych

gRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY
W MONITORINGU PRZEGLADOWYM

i Kod : Najwyzsza wartos¢
L.p. Wskaznik / parametr procedury Wynik dopuszczalna * J.m.
1. | Benzeno(b)fluoranten A <0,002" g/l
2. | Benzeno(k)fluoranten A PB/AS/5.4/01 wyd.7 < 0,002" YWWA 0,100 ug/l
3. | Benzeno(ghi)perylen A | zdn 12.02.2013 <0,002" ug/!
4. |Indeno(1,2,3-cd)piren A <0,002" ug/l
; PB/AS/5.4/01 wyd.7 1)
5. |Benzo(a)piren A 2 dn. 12.02 2013 < 0,001 0,01 ug/l
PB/AS/5.4/02 wyd 4 1)
6. |Rigé A |7 dn. 15.02.2013 <04 A ug/
AUTORYZOWAL : Laboratoryis W :
A- badania akredytowane
* - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. (Dz.U.nr 61, poz.417) z pézn. zm.
1) — ponizej granicy oznaczalnosci
Termin wykonania badar: 03.09.2013r. — 09.09.2013r.
Zatwierdzit:

Dostarczona probka nie budzi zastrzezen.
Wyniki badania i zwigzana z nimi niepewno$¢ odnoszg sie wylacznie do badanej probki.
Niepewnosc¢ nie obejmuje etapu pobierania prébek

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badar nie moze by¢ kopiowane inaczej jak tylko w calostT.

Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
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